
Datum: Tijd: Meetpunt: Afstand tot werk: (ongeveer) Overschrijding van: X-as in mm/sec: Y-as in mm/sec: Z-as in mm/sec: Frequentie (Herz) Tijdens werk: Reden van overschrijding: Actie ondernomen: Bijlage:

12-7-2021 09:45:11 uur Rechtsonder in achtergevel 75 meter Grenswaarde 13,9 6,2 8 1,5 Herz Nee Milo heeft bij het verwijderen van het systeem de sensor aangetikt. Gecommuniceerd in Appgroep Foto 1

12-7-2021 09:45:13 uur Rechtsonder in achtergevel 75 meter Grenswaarde 7,1 10,6 8,4 1 Herz Nee Milo heeft bij het verwijderen van het systeem de sensor aangetikt. Gecommuniceerd in Appgroep Foto 2

15-7-2021 13:59:03 uur Linksonder in voorgevel 42 meter Signaalwaarde -------- -------- 0,6 1 Herz Nee
Bewoner loopt langs de sensor. Heeft deze naar alle waarschijnlijkheid 

geraakt.

Gecommuniceerd in Appgroep. Milo heeft de 

bewoner aangesproken. Herman Post is aanwezig 

en geeft aan dat Beens niet aan het werk is

Foto 3

15-7-2021 14:00:15 uur Linksonder in voorgevel 42 meter Grenswaarde -------- -------- 0,6 1 Herz Nee
Bewoner loopt langs de sensor. Heeft deze naar alle waarschijnlijkheid 

geraakt.

Gecommuniceerd in Appgroep. Milo heeft de 

bewoner aangesproken. Herman Post is aanwezig 

en geeft aan dat Beens niet aan het werk is

Foto 4

16-7-2021 12:14:33 uur Linksonder in voorgevel 43 meter Signaalwaarde 0,6 -------- 0,4 1,5 Herz Nee

Bewoner is aan het vegen rondom de woning. Lage frequentie die wij zien 

bij direct conctact met de sensor. Ze waren op het moment niet aan het 

trillen

Gecommuniceerd in de Appgroep. Doorgegeven 

aan de uitvoering
Foto 5

16-7-2021 14:32:31 uur Rechtsonder in rechter zijgevel 60 meter Signaalwaarde 0,9 -------- -------- 1 Herz Ja

Lastig exact te bepalen wat er gebeurd is. De frequentie doet vermoeden 

dat er iets direct bij de sensor is gebeurd. Deze meter is niet in het zicht van 

de expert ter plaatse. Hij geeft aan dat er een deur naast het meetsysteem 

zit. Het kan zijn dat het dichtslaan van de deur deze melding heeft 

veroorzaakt. 

Gecommuniceerd in de Appgroep. Milo is gaan 

kijken en heeft de rest van het op hoogte zetten 

bij deze meter gestaan. Geen vreemde zaken 

verder gezien. 

Foto 6

19-7-2021 10:40:33 uur Linksonder in voorgevel 40 meter Signaalwaarde 1,1 0,3 0,3 8 Herz Ja

Waren een geponste plank aan het demonteren. Hierbij sloegen zij met het 

trilblok op de damwand om deze los te krijgen. Daarnaast probeerde zij de 

2 planken uit elkaar te trekken. Deze trillingen veroorzaakte de 

signaalwaarde.

Dit gecommuniceerd aan Wicher. Hij heeft direct 

besloten te stoppen met deze werkwijze. Deel 

meer losgebrand en van elkaar af laten trekken. 

Dit gecommuniceerd in de appgroep.

Foto 7

19-7-2021 10:40:57 uur Linksonder in voorgevel 40 meter Signaalwaarde 1,2 0,3 0,3 8 Herz Ja

Waren een geponste plank aan het demonteren. Hierbij sloegen zij met het 

trilblok op de damwand om deze los te krijgen. Daarnaast probeerde zij de 

2 planken uit elkaar te trekken. Deze trillingen veroorzaakte de 

signaalwaarde.

Dit gecommuniceerd aan Wicher. Hij heeft direct 

besloten te stoppen met deze werkwijze. Deel 

meer losgebrand en van elkaar af laten trekken. 

Dit gecommuniceerd in de appgroep.

Foto 8

19-7-2021 17:58:45 uur Rechtsonder in rechter zijgevel 42 meter Signaalwaarde 1 -------- -------- 1 Herz Nee

Beens is rond 15:45 uur gestopt met de werkzaamheden. De laatste 

medewerkers zijn rond 16:00 uur vertrokken. De exacte reden is dus niet te 

achterhalen. Deze signaalwaarde is dezelfde manier als op 16-7-2021.

Gecommuniceerd in de appgroep. Foto 9

20-7-2021 17:28:47 uur Rechtsonder in rechter zijgevel 42 meter Signaalwaarde 1,1 -------- -------- 1,5 Herz Nee

Beens is rond 15:35 uur gestopt met de werkzaamheden. De laatste 

medewerkers zijn rond 15:45 uur vertrokken. De exacte reden is dus niet te 

achterhalen. Deze signaalwaarde is dezelfde manier als op 16-7-2021.

Gecommuniceerd in de appgroep. Foto 10

20-7-2021 08:11:01 uur Rechtsboven in voorgevel 40 meter Signaalwaarde 0,5 3 0,6 33,5 Herz Ja
Beens was op dit moment de planken op definitieve hoogte aan het zetten. 

Bij deze werkzaamheden is de signaalwaarde overschreden. 

Gecommuniceerd in de appgroep. Milo gaat bij 

het op hoogte zetten extra letten op deze meter. 

Werkzaamheden voortgezet.

Foto 11

18-8-2021 13:23:35 uur Rechtsonder in rechter zijgevel 50 meter + Signaalwaarde 1 -------- -------- 1,5 Herz Nee
Beens was op dit moment niet aan werk. Bouwvak was voor hen al 

begonnen. Waarschijnlijk weer de deur die naast de meter zit
Gecommuniceerd in Appgroep Foto 12

19-8-2021 12:30:19 uur Rechtsonder in achtergevel 45 meter Signaalwaarde 0,7 1,5 1 1,5 Herz Nee

Beens had op dit moment pauze. Ook bij deze woning zit een sensor naast 

een achterdeur. Waarschijnlijk veroorzaakt het gebruik van deze deur de 

overschrijding

Gecommuniceerd in Appgroep Foto 13

19-8-2021 13:10:49 uur Rechtsonder in rechter zijgevel 45 meter Signaalwaarde 1 0,3 0,2 2 Herz Nee
Beens had nog steeds pauze. Bewoners zijn om de woning heen aan het 

werk. Waarschijnlijk de sensor aangetikt. 

Gecommuniceerd in Appgroep. Bewoner 

gevraagd er op te letten dat ze iets verder van de 

sensor afblijven.

Foto 14

19-8-2021 14:51:45 uur Rechtsonder in achtergevel 45 meter Signaalwaarde 1,1 1,5 0,4 5 Herz Nee Er wordt op dit moment geen trilwerkzaamheden uitgevoerd. Gecommuniceerd in Appgroep Foto 15

20-8-2021 08:04:31 uur Rechtsonder in achtergevel 40 meter Signaalwaarde 1,2 1,4 0,5 2 Herz Nee Er werden op dit moment geen damwanden getrild. 

Gecommuniceerd in Appgroep. Bewoner 

aangesproken. Hij geeft aan dat de kinderen iets 

te enthousiast naar buiten gingen en de deur 

dicht gooide die naast de meter zit. Dit is de reden 

van de overschrijding.

Foto 16

Het trilblok voor het intrillen van de damwanden werkt op een frequentie tussen de 25 en 40 Herz. Bij direct contact met de sensor zien wij vaak een frequentie onder 2 Herz. 

Verkeersbewegingen en het trekken van betonwanden zitten tussen de 8 en 15 Herz.


